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NOTA:
LUMINARIAS INSTALADAS:

- 03 LM03-150 WATTS VAPOR DE SODIO, COM PERDAS NO REATOR
DE 17 WATTS.

/ RUA APUCARANA
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H D-200daN/105m | B4800 daN /9m % ATERRAMENTO DEREDE B FASEB
- D-/200 daN / 11m H{ 4100 dan 7 10m ( ) BASE CONCRETADA C FASEC
4! o200 gan 7 12m 10l B-1,511000 daN/ 9m |_|ESCORA DO POSTE
D-/300 daN / 9m i] B-1,51000 daN/105m  —— REDE ELETRICA ALTA
P }{ D-200daN/105m ¥ B-1,51000 daN/12m  — REDE ELETRICA BAIXA
- - D-300 daN / 12m B B-1,5/1000 daN/135m 5 CHAVE FUSIVEL
g8 Py - B [ D/500daN/105m @ B-211000daN/10.5m  “\  ESTAI POSTE A POSTE
‘% : -7 %] D-500 daN 7 11m K] B-311500daN/105m | ABERTURA DE CIRCUITO
‘ =77 D-/500 daN / 12m HH B-/600 daN / 13,5m % PARA RAIO
l\ Z -7 - )]} D-600 dan 1 9m J PosTE EsPECIAL ECAVA PROFUNDA
9 -
s | E r-
\ | ;z> / DISTRITO DE JACUTINGA
g ! | /
/ \ \ |
©) /

\ / E
\ \ W ‘l / ~
\ ) | / RUA IVAIPORA
\ — / s 7 @
\ \ z \ / * Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartografica - COPEL Distribuigdo S/A
| \ O I / LOCAL: RDU - IVAIPORA - DISTRITO DE JACUTINGA OSE: 32654
\ 3> | / ED QP G CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA oDI:
\ C \‘\,\ / AV. DUGLE DE CAXIAS, 1980-SALA 404 A A
\ JA DIV | . DUGUE DE CAXIAS, 1980 0BRA: AMPLIACAO DE REDE BAIXATENSAO PARA [
| £ R. I | / INSTALACAO DE LUMINARIAS. '
| L P - / PROJETO: P2018025B oDs:
- - | -
\ \ - B - / PROJETISTA: Diogo - 248376 DATA: 10/01/2019 | RESPONSAVEL TECNICO: O SOLICITAR ALINHAMENTO
\ \ _ - - / FISCAL: DATA: 10/01/2019 0O AVISAR:
\ \ - - / CADASTRO: ESCALA: 1:1.000
\ - _ - / R .
N - _ - , EMPREITEIRA: REF: NORIVAL BATISTA OLIVEIRA JR
‘ - - , FoLAA UNICA | Oren. PR-502751D
Al




