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Cx. "CN" (2)

1
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90º

#16

Ø20mm

3X150A

Ø50mm

Cx. Pas. Nº1

10x10x5cm

10,0mm

Ø35mm

Cx. Dist. Geral nº2

Uso ao tempo

20x20x12CM

M
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.
1

3
0

Ø38mm

Ø25mm

10,0mm

Ø38mm

6 Voltas

6 Voltas

ENTRADA RESERVA

135º

2
0

6 Voltas

Ø50mm

Cabeçote AL.

REDE DE ENERGIA

6
0

REDE TELEFÔICA

T
S

FASES

R

TOTAL

ILUMINAÇÃO/TOMADA

15A

1

2

V=220/127 - 3F + N + T

QD-01

Proteção

Cabo de cobre nú

25mm2

3X150A

V=220/127 - 3F + N + T

1 x  10(10)+T.10mm2  750V  Ø  1"

R

Concessionária

Vem do poste da

10A

R

R

16180

1120

1580

CHUVEIRO

4800

4800

4800

4800

ILUMINAÇÃO/TOMADA

3

4 CHUVEIRO

4800

4800

5000 5000 5000

15720 14600
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